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ого директора 
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№
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований

1 Наименование объекта Трансформаторные подстанции ГУП ГК ДЭ
2 Адрес, местоположение объекта Приднестровская Молдавская Республика

3 Целевое использование объекта Передача, распределение, трансформация электрической энергии высо­
кого напряжения. Электроснабжение потребителей.

4 Основание для проектирования 
и строительства

Физический и моральный износ существующего электротехнического 
оборудования.

5 Вид строительства Реконструкция

6 Данные о заказчике Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» 
ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5

1. Перечень оборудования:

Уличные шкафы обдува IP66, Минимальный размер : 760x760x300 
(ШхВхГ) -  2 шт.

7 Общие требования

Корпус с дверью из нержавеющей стали AISI 304, степень защиты IP 66 
Шкафы обдува должны поставляется в собранном виде согласно специфика­
ции, указанной в пункте «а», и согласно принципиальной схемы шкафа ШД. 
Цепи питания двигателей выполнить проводом 4 мм2 медь, остальная комму­
тация проводом 1,5 мм2 медь. 
а) спецификация основного оборудования для ШД.

Н а и м е н о в ан и е К ол-
во
ш т.

У л и ч н ы й  ш каф , п л и та  м о н т аж н а я  (в  к о м п л е к т е  ш каф а) 1
П о в о р о т н а я  р у ч к а  с за м о ч н ы м  в к л ад ы ш ем 2
Ф и к сато р  д в ер и 1
О б о гр ев ател ь 1
Т  е р м о р е гу л я то р 1
С в ети л ь н и к 1
Ш и н ы  д л я  в н у тр ен н его  м о н т аж а  к о м п л ект 2
У го л о к  н а ст е н н о го  к р еп л ен и я  (к о м п л ек т ) 1
Д о ж д е в ая  к р ы ш а 1
К а б е л ь н ы й  ввод , M l 6  х  1,5 10
К а б е л ь н ы й  ввод , М 2 5  х  1,5 10
К а б е л ь н ы й  ввод , М 3 2 х  1.5 5
З а гл у ш к а  д л я  с б р о с  д ав л ен и я 1
К а б е л ь н ы й  к ан ал  6 0 x 8 0  м м  2 0 0 0  м м 2
К а б е л ь н ы й  кан ал  100x80  м м  2 0 0 0  м м 2
X S  - Р о зетк а 1
S M  -  В ы к л ю ч ател ь 20
S F  -  а в т о м ат и ч ес к и й  вы кл ю ч ател ь 1
S -  п ер ек л ю ч ател ь 1
К о н т ак т о р  м о д у л ь н ы й 1
К 1 ,К 2  -  р еле  п р о м е ж у то ч н о е 2
К Т -р ел е  в р ем ен и 1
X T  к л ем м а 40
X T  -к л ем м а 10
Б лок  к о н так т  к в ы к л ю ч ат е л ю 1
к л ем м а 50
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данных и требований Содержание основных данных и требований

2. Дополнительные требования:
- гарантия не менее 12 месяцев
- на поставляемое оборудование должны предоставляться заводские 
схемы вторичной коммутации и паспорта
- при подачи коммерческого предложения необходимо указывать пере­
чень материалов применяемых для производства шкафов.

СОГЛАСОВАНО;

Начальник СП 

Начальник службы РЗА 

Начальник ПТО

Приоритетный перечень
производителей оборудования и материалов для применения в шкафу обдува трансформатора

Наименование материалов Производитель
У л и ч н ы й  ш каф R itta l
П о в о р о т н а я  р у ч к а  с зам о ч н ы м  вкл ад ы ш ем R itta l
Ф и к са то р  д в ер и R itta l
О б о гр е в ат ел ь R itta l
Т ер м о р е гу л я то р R itta l
С в ети л ь н и к R itta l
Ш и н ы  д л я  в н у тр ен н его  м о н т а ж а  к о м п л ект R itta l
У го л о к  н а ст е н н о го  кр еп л ен и я  (к о м п л ек т ) R itta l
Д о ж д е в ая  к р ы ш а R itta l
К а б е л ь н ы й  ввод , М 25 х  1,5 R itta l
К а б е л ь н ы й  ввод , М 3 2 х  1,5 R itta l
З а гл у ш к а  д л я  с б р о с  д ав л ен и я R itta l
К а б е л ь н ы й  к ан ал  6 0 x 8 0  м м  2 0 0 0  м м  TS R itta l
К а б е л ь н ы й  к ан ал  100x80  м м  2 0 0 0  м м  T S R itta l
S M  -  В ы к л ю ч ател ь S c h n e id e r  e lec tric
X S  - Р озетк а P h o e n ix  C o n tac t
К л ем м ы P h o e n ix  C o n tac t
SF  -  а вто м ати ч ес к и й  вы кл ю ч атель A B B
S -  п ер ек л ю ч ател ь A B B
К о н т ак т о р  м о д у л ь н ы й A B B
К 1 .К 2  -  р е л е  п р о м еж у то ч н о е A B B

* применение аналогов приведенного перечня согласовывается с ГУП «ГК Днестрэнерго»

Контактные данные руководящих работников ГУП «ГК Днестрэнерго»
№
n/n

Наименование 
должности работника

Фамилия, 
имя, отчество Телефоны E-mail:

1 Главный инженер Гицман
Андрей Иванович

мобильный тел.: 00(373)77785181 
рабочий тел.: 00(373)53392325 77785181@, m ail.ru

2 Начальник производственно- 
технического отдела

Постолатий 
Максим Анатольевич

мобильный тел.: 00(373)77508142 
рабочий тел.: 00(373)53350593 pto(o),dnestrenergo.rnd

3 Начальник службы подстанций Гладкий
Сергей Васильевич

мобильный тел.: 00(373)77786725 
рабочий тел.: 00(373)53391253 glseva(@ mail.ru

4 Начальник службы релейной за­
щиты и автоматики

Завати
Евгений Гавриилович

мобильный тел.: 00(373)77790612 
рабочий тел.: 00(373)53350689 z av a tie®  gm ail.com
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Схема элект рическая принципиальная 
К  ист очнику пит ия электродвигателей
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Вменение двигателей

Оттклочэние двигателей

Лестное управление

Диагрсмма универсального 
переключателя

Опказ работы автоматического

Ю 9М

№ секции  I № конт Положение оикаятки
S Местное Отключено Автомат

1 1 -2 Р > < "

// 3 -4 х
т 5 -6 -
/V 7 -8 - X .

Примечете
1 Питание электродвигателей дут ья220В или ЗВОВ переменного тока
2  Псюкние схемы пуска электродвигателей дут ья2206переменного тока
3  В  случае литания электродвигателей дут ья 22СВ установить/терешчку 
между к/еммами Х Т 2М  и  ХТ1 (Л21 а  от клеммы ХТ2(Н0 отсоединить 
нулевой провод

4 Заводская наст ройка реле К Т - задержка на включение 2  сек
Аппараты установленные вне шкафа 

КА -релет ока 
К  -  термосигнализация
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