
Фланец Ду 125

Врезка трубы ∅ 133 мм в трубу ∅ 219 мм (х 12)

Отстойник сухотруба
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Приваривать фланецы Ду 200 и Ду 125 к трубам 
двумя сварными швами по замкнутой линии
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Сухотруб 3АТ
ПС Рыбница 330/110/35 кВ

Схема ремонтируемого участка системы  пожаротушения 3АТ 
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Схема ремонтируемого участка системы  пожаротушения 3АТ 

Копировал Формат A1


