
на проведение пуско-наладочных работ устройств РЗА при реконструкции за
щит линий 110кВ на ПС «ХБК -330/110/1 ОкВ»

№
п/п

П еречень основны х  
дан н ы х и требований С одерж ание основны х дан н ы х и тр ебований

1 2 3
1 Н аим енование объекта Т рансф орм аторная подстанция «Х Б К  -  330/110/1 ОкВ»

2 А дрес, м естополож ение объ
екта

П риднестровская М олдавская Республика, Т ираспольский  район, 
г. Тирасполь

3 Ц елевое использование объ
екта

П ередача, распределение и  трансф орм ация электрической эн ер
гии

вы сокого напряж ения. Э лектроснабж ение потребителей.

4 О снование для проектирова
ния

Ф изический и м оральны й износ электротехнического  оборудова
ния.

5 Д ан ны е о заказчике Государственное унитарное предприятие «Г К  Д нестрэнерго» 
П М Р, г. Тирасполь, ул. У краинская, 5

6 Д анны е о проектировщ ике
7 В ид строительства Реконструкция подстанции с зам еной оборудования.

1. И нф орм ация об оборудовании
Терминалы  РЗА  вы полняю щ ие роль основны х защ ит линий 1 ЮкВ:
- L 9 0 -U E 5 -H E H -F X X -H 8 7 -L X X -N 4 D -S 6 C -W 7 D
- M U 3 2 0 3 O B 3 B 4 B 4 B 4 B 4 P 1 B X 0 4 S E
- S 2 0 2 4 3 3 P 3 P H H H H H J0 7 C 0
- R T 4 3033P R B 2C 08B 231

2. О бщ ий объём работ

8

2.1 С оставление исполнительны х схем  работы  защ ит линий 
1 ЮкВ и  оборудования А С У  Т П  н а  основании  им ею щ егося  обору
дования, с интеграцией в сущ ествую щ ую  схем у Д ЗШ  1 Ю кВ и 
У РО В  1 ЮкВ:

- 5 ш каф ов н а  базе L 90 в ко м п л екте  со  ш каф ам и  О Р У  11 ОкВ н а 
базе M U 320

- Ш каф  А С У  Т П  в составе:
S 2 0 2 4 3 3 P 3 P H H H H H J0 7 C 0  -  2 ш т 
R T 4 3 0 3 3 P R B 2 C 0 8 B 2 3 1 -  1 ш т 
Ш лю з ти п а  G 500  (G 100) -1 ш т
S w itch  А С У -Т П  S 2 0 2 4 3 3 P 2 P K H H H H H 0 7 C 0  -  1 ш т

2.2 Расчет и согласование уставок Р ЗА  с Г П  «М олдэлектрика»

2.3 П роведение пуско-наладочны х работ устройств Р ЗА  защ ит 
линий  1 ЮкВ согласно технической  докум ентац ии  совм естно с п ер 
соналом  Заказчика
- Д истанционны е защ иты
- Т оковая защ ита нулевой последовательности
- Т оковая отсечка
-Д З Ш  11 ОкВ, У РО В  11 ОкВ
- Блокировка от  качаний
- А втом атика управления вы клю чателем

1



- В ы дача наладочны х протоколов
- О ф орм ление инструкции по  эксплуатации защ ит линий  1 ЮкВ.

2.4 П роведение пуско-наладочны х работ устройств передачи  д ан 
ны х А С У  ТП  совм естно с персоналом  Заказчика. У даленны й д о 
ступ к  м одернизируем ы м  защ итам  1 Ю кВ, для  возм ож ности  скачи
вания осциллограм м , ж урналов собы тий с устройств РЗА  и  А С У  
Т П  и  вы дача аварийны х собы тий в сущ ествую щ ую  систем у 
SC A D  А.

3. Т ребования к проведение пуско-наладочны х работ.
- пусконаладочны е работы  долж н ы  вы полняться н а базе и м ею щ е

гося в распоряж ении  заказчика оборудования:
- Ретом  21
- Р етом  61850
- М егом м етр  Е6-32
- Ретом етр М 3

- пуско-наладка оборудования до л ж н а осущ ествляться в соответ
ствии с технической  докум ентацией н а данн ое оборудование.
- ход  прием о-сдаточны х испы таний Заказчик и И сполнитель сов

м естно докум ентирую т в протоколе проведения испы таний.
- пуско-наладка оборудования долж н а осущ ествляется в соответ

ствии с требованиями:
- м еж отраслевы х правил по охране труда П М Р
- П У Э  П М Р
- Т иповой инструкции по организации  и производству работ в 

устройствах  РЗА  Р Д  34.35.302-90
- заводским и инструкциям и н а устройства Р ЗА

9 Д ан ны е предоставляем ы е за
казчиком

Заказчик предоставляет:
- Заводскую  и  проектную  докум ентацию  н а  ш каф ы  защ ит110В Л  и  
А С У  ТП , П С Х Б К  330/110/10 кВ в ф ормате PDF.
- П ервичную  схему П С Х Б К  330/110/10 кВ
- П ринципиально-м онтаж ны е схем ы  Д ЗШ  1 Ю кВ, У РО В  1 ЮкВ, рас
пределения оперативного тока П С  Х Б К  330/110/10 кВ.
- Заводскую  докум ентацию  н а  вы клю чатели 1 Ю кВ (Siem ens 
3A P 1F G -145)
-д р у гу ю  необходимую  документацию .
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